
2.50

1
.
9
2

2
.
1
2

.
2
0

.
2
0

.
2
0

6.80 1.00

Wsp.

482,77 mNN

Bach (U I)

Unterzeller

DN 1000 B

Bodenplattenüberstand

zur Auftriebssicherung

h = ca. 1,0-1,2 m

483,42

GOK

Schnitt

Spülwasser- 

Umlenkkasten

mit Prallplatte

sammelkammer 2

Spülklappe 1

D400

D
N

 
5
0
0
 
B

D
N

 
1
2
0
0
 
B

A

A

m

i
n
 
V

R

R

B
2
 
=
 
6
5
0
 
m

³

D

N

 

1

2

0

0

 

B

Fangmulde

T
e
i
c
h
 
1

Umlenkkasten

mit Prallplatte

2301001

DH 484,55

SH 481,96

230215

DH 484,58

SH 482,12

230215b

DH 484,56

SH 482,00

230215a

DH 484,57

SH 482,07

A

478,46

DN 1000 B

483,42

4.35

477,90

479,29

475,55

479,00

480,18

Schieber

mit

Fernantrieb

482,53

GW

4.35

479,55

475,55

479,00

D400

482,53

483,83

480,16

482,09

477,90

479,29

481,95

GW

Bestandsbauwerk

Pumpstation Haberskirch

3.46

2
.
1
0

3
.
9
5

13.23

6.80

.40 .60

6
.
7
9

481,96

475,55

474,95

477,90

475,55

479,00

483,47

476,82

478,13

483,24

OK Wand

480,42

max. Wsp.

482,53

484,50

485,26

486,17

Schmutzwasser-

druckleitung

PVC, DN 150

Spülklappe 2

VSpül = 2 m³/m

=ca. 12 m³

479,29

482,09

479,55

13.30 2.25

6
.
6
5

8
.
1
7

11.28

15.80

1.47

1
.
5
2

.25

.20.40

480,42

478,13

481,35

Wsp. GW

480,35

Teichsohle

482,35

max. Wsp RRR

483,47 mNN

min VRÜB = 90 m³

481,30

483,19 Wsp.

Saugleitung

Entleerung nach UI

Saugleitungen für

Entleerung zur KA Ach

I=1,5%

482,77 mNN

max. Wsp.

Standrohr

DN 100

Spülklappe 2

483,47

478,55

478,33

Stauziel  482,77

OK Schwelle  482,09

482,13

mit Prallplatte

Umlenkkasten

Spülwasser-

sammelkammer 2

476,82

475,55

Meyer       30.06.2015

Friedberg, ....................... ,  ..................................

Meyer       14.08.2015

Entworfen:

Gezeichnet:

Geprüft:

Maßstab:

Beilage-Nr.:

Plan-Nr.:

Projekt:

St.- Jakobsplatz 1,   86316 Friedberg

Stadtwerke Friedberg

Bauherr:

Plan:

Bauentwurf

RÜB HK und RRB Haberskirch

Fax. 0821/455794-22

Tel. 0821/455794-0

86167 Augsburg

Am Mittleren Moos 48

Ingenieurgesellschaft mbH

Schneider - Leibner

technik@sli-ingenieure.de

www.sli-ingenieure.de

Legende

Saugleitung Entleerung RÜB

1:100

86316-AW-143

3.2.1

Urheberrechtlich geschützt - Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte sind unzulässig.

b

a

Datum/NameÄnderungIndex

Saugleitung Entleerung RRB

Druckleitung Entleerung RÜB

Druckleitung Entleerung RRB

Bewehrter Beton

Unbewehrter Beton

c

Haberskirch

U I

Umriss Betonbecken neu

Umriss Bestandspumpwerk

Farbhinterlegungen:

Spülwassersammelkammern

Verbundbecken

Schnitt A - A

Grundriss und Schnitte

Grundriss

Schnitt D - D

Schnitt E - E

Schnitt B - B

Schnitt C - C


