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Dortmund, 28. Mai 2020 

Planung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage westlich der Kläran-
lage und der Bahnlinie Augsburg-Ingolstadt in der Gemarkung 
Wiffertshausen 
110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Oberottmarshausen – 
Meitingen, Bl. 4175 (Maste 69 bis 70) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau del Rio, 

in dem uns übersandten Lageplan im Maßstab 1 : 1400 vom 28.04.2020 
ist unsere im Betreff genannte Höchstspannungsfreileitung mit ihrem 
durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten grundbuchlich zu unse-
ren Gunsten gesicherten 2 x 37,00 m = 74,00 m breiten Schutzstreifen 
bereits eingetragen. 

Voraussetzung für jegliche Bebauung des Schutzstreifens ist, dass zwi-
schen dem Eigentümer und der Amprion GmbH vor Durchführung des 
Bauvorhabens eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen wird, in der 
mit Rücksicht auf die bestehende Dienstbarkeit die technischen und 
rechtlichen Einzelheiten des Bauvorhabens geregelt werden. 

Unsere Zustimmung zur geplanten Errichtung einer Freiflächen-Photo-
voltaikanlage im Schutzstreifen können wir auch für Solarmodule mit ei-
ner Höhe von 2,50 m über derzeitigen Gelände (jedoch bis maximal 
474,5 m über NHN) in Aussicht stellen. Hierdurch ist gewährleistet, dass 
auch bei einer zukünftigen Vollbelegung der Leitung die vorgeschriebe-
nen Sicherheitsabstände gemäß DIN EN 50341-1 eingehalten werden. 
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Wie Sie dem Leitungsverlauf in der Örtlichkeit entnehmen können, stei-
gen die Leiterseile zum Mast hin deutlich an, so dass ggf. auf einzelnen 
Teilflächen der Freiflächen-Photovoltaikanlage die maximalen Höhen 
über NHN auch über den o. g. Wert hinausgehen können. 

Gegen eine geplante Einzäunung des Geländes mit einer Zaunhöhe ge-
mäß Ihren Angaben von unter 2,50 m über EOK bestehen aus unserer 
Sicht keine Bedenken. Wir weisen darauf hin, dass die Zaunanlage ge-
gen elektrische Aufladungen ausreichend zu erden ist. 

Die Trafostation kann an dem geplanten Standort (Abstand mindestens 
17 m zu den sichtbaren Mastfundamenten) errichtet werden, da bei die-
sem Mast der Radius der Beeinflussungsgefährdung geringer ist.  

Gegen die geplanten Kompensationspflanzungen, die ab einem Abstand 
von 17 m zu den Mastfundamenten erfolgen sollen, bestehen aus unse-
rer Sicht keine Bedenken. 

Der von uns mit Schreiben vom 06.02.2020 im Rahmen der Bauleitpla-
nung als Auflage aufgeführte Fahrweg entlang der Leitung ist aus be-
trieblichen Gründen erforderlich und ist weiterhin zu beachten. 

Nach Planungsabschluss sind uns baureife Planunterlagen (Lage-
pläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben über NHN) zur 
Prüfung und Stellungnahme einzureichen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Amprion GmbH 
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